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WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU dla kotłowni
gazowej w budynku GOK w Iłowie oraz
ZBIORNIKOWEJ INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO
ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM V=4850L,
Z PRZYŁĄCZEM GAZU  
      Gmina Iłów
ul.Płocka 2; 96-520 Iłów

RZUT PARTERU- schemat kotłowni

Iłów Osada , gmina Iłów
nr ewid. działki 40/2 i 40/3

²

komin spalinowy d/110

kocioł 28kW

wentylacja od stopu ponad dach

SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA
W ZAW

ÓR ODC. DN32, REDUKTOR II°
(min 0,5 od okna), I ZAW

OREM ZBK DN32

sygnalizator optyczno akustyczny

moduł alarmu gazowego

detektor gazu nad posadzką

kratka wywiewna d/160 5 cm nad posadzką
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